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TREPPENÖFFNUG DAUERHAFT

IN BRANDWANDQUALITÄT

GESCHLOSSEN

HEIZUNG
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BAUTEILE BESTAND

BAUTEILE FEUERHEMMAND, F30

BAUTEILE FEUERBESTÄNDIG, F90

DECKEN BESTAND:

STAHLBETON FEUERBESTÄNDIG

HOLZBALKENDECKEN DURCH

FEUEREBASTÄNDIGE, RAUCH-

DICHTE BELKEIDUNG VON UNTEN

ERTÜCHTIGEN

NUTZUNG ERDGESCHOSS

GEWERBLICH,

NUTZER NOCH NICHT FESTGELEGT

TREPPENLÄUFE

STAHLBETON, FEUERBESTÄNDIG

TREPPENHAUS WÄNDE

FEUERBESTÄNDIG IN DER BAUART

EINER BRANDWAND

BEARBEITUNGSSTAND: 09.09.19

OKFFEG ± 0.00 = 158.81 MüNN

b

b


